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ANALYSERAPPORT
Melgse vandveerk A.m.b.a.
Byvej 24, Melgse Udskrevet: 04-03-2022
3320 Sk%vinge Version: 1
Att.: Inge Kristensen Modtaget: 09-02-2022
Analyseperiode: 09-02-2022 -
04-03-2022
Ordrenr.: 695357
Sagsnavn Melgse vv
Lokalitet: Melgse Vandveerk, Anleeg 1
Provested: Amtsvejen 105, 3320 Skaevinge
Udtaget: 09.02.2022 kl. 10:24:00
Provetype: - Enkeltparametre +
Provetager: Lab/DBH
Kunde: Melgse vandvaerk A.m.b.a., Byvej 24, Melgse, 3320 Skeevinge, Att. Inge Kristensen
Provenr.: 1833/22
Parameter Resultat Enhed DL Metode Urel (%)
Prgvetagning, Vand + - DS/ISO 5667-11:2009
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) 0.023 ug/l 0.010 AK207 - LC/MS/MS 30
Kommentar

Ingen kommentar

Digwrs_{dison

Dianna Andersen

Kopimodtagere:
Hillered Kommune Teknik, planleegning og miljg, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerad
Hillered Vand A/S, Agirsvej 4, 3400 Hillerad

sidelafl

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne geaelder kun for den analyserede prgve. Teanforklaring:

Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger. <:mindre end >: Sterre end  DL: Detektionsgraense
4 pp geng 99 99 #: Ikke akkrediteret i.p.: ikke pavist Urel: Den relative maleusikkerhed
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